
Lager
x.xx 23,26 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Stuhllager
x.xx 64,04 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Flur
x.xx 29,24 m

 2,40 m
FB: Besch.
RH: 

2

Server II
x.xx 21,66 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Archiv 5
x.xx 58,02 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

ELT-UV
x.xx 24,77 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2
Archiv

x.xx 16,01 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2
Archiv

x.xx 14,70 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Archiv
x.xx 16,30 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2
Archiv

x.xx 14,97 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Hausanschlussraum

x.xx 13,40 m

 2,40 m

ELT

FB: Beschichtung
RH: 

2

Technik / Heizung
x.xx 34,02 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Archiv
x.xx 59,37 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Archiv
x.xx 61,08 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Flur
x.xx 71,73 m

 2,40 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Serverraum 1
AU112 18,75 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Archiv

AU113 18,97 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Archiv

AU114 19,01 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Archiv

AU115 18,98 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Lager

AU116.1 19,13 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Archiv
AU117 31,78 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Archiv

AU117.1 31,18 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Keller
AU101 38,52 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Keller

AU101.1 19,25 m

 2,46 m
FB: Bestand
RH: 

2

Umkleide
AU101.2 1,16 m

 2,46 m
FB: Bestand
RH: 

2

Installationsraum
AU103 7,25 m

 2,40 m
FB: Bestand
RH: 

2

Flur
AU1F1 2,89 m

 2,40 m
FB: Bestand
RH: 

2

Archiv
AU104.1 54,36 m

 2,40 m
FB: Bestand
RH: 

2

Archiv
AU105 19,29 m

 2,40 m
FB: Bestand
RH: 

2

ehem. Lüftungszentrale
AU102.1 39,74 m

 2,48 m
FB: Bestand
RH: 

2

Lager
AU102 24,69 m

 2,48 m
FB: Bestand
RH: 

2

Flur
AU1F2 10,47 m

 2,48 m
FB: Bestand
RH: 

2

Flur
AU1F3 28,87 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Flur
AU1F4 70,65 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Heizungszentrale
AU106 30,20 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Elektroraum
AU107 8,98 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Archiv
AU108 19,58 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Archiv

AU109 19,00 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2
Archiv

AU110 18,72 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Archiv
x.xx 56,50 m

 2,50 m
FB: Beschichtung
RH: 

2
Archiv

x.xx 25,91 m

 2,50 m
FB: Beschichtung
RH: 

2

Treppenhaus A
AU1T1 21,73 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Treppenhaus B
x.xx 18,85 m

 2,40 m
FB: Werkstein
RH: 

2

Hausanschlussraum

x.xx 13,40 m

 2,40 m

Sanitär

FB: Beschichtung
RH: 

2

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

O

O

N

N

M

M

L

L

K

K

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

R

R

P

P

Q

Q

-2,70

-2,70

-2,70
Bestand

-2,70

A A

BB

Hausanschluss
ELT

Hausanschluss
Sanitär

Aufzug
Bestand

Notausstiegs-
fenster

10 Stg. 17/25

11 Stg. 17/26

2 Stg. 17/26

??

??

??

??

UZ

Deckenabsenckung 
ehem. Tresorraum EG

Hausmeister
AU116 37,63 m

 2,50 m
FB: Bestand
RH: 

2

Kellergeschoss




